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(**) Prova eseguita da laboratorio esterno
R P = Raorto di Prova

URes

(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

1 risultati si riferiscano a campione prelevato do persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.cp.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95% espressa con la stesso unità di misura del risultato ottenuto^ associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

4- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

Note
Fuori l imite

acque
superficiali

U

<100
2
7

0,4
<0,5

2
50
34
0,1
18
5

19
assenti

non molesto
nonperc.1/20

7,7

Risultato

R/20/A0072NRP
da Pluriacque s.cp.a.

IO04ED.04

Mattine

Auletta

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

. assenti
non molesto

nonperc.1/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
. oon molesto

nonperc.1/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti porte3All.5Tob.3

IIFC/IODmi
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/10,
mg/IOz

mg/l

diluizione

Unità di
misera

Prelevato
Piano di campionamento

ri campionomento
ompionomento

Luogo prelievo

via 0. Vallarne 1

del         12/02/2020
R/20/A0072N

Mod.PG75/8-Ed.02
RAPPORTO DI PROVA

uscito

depuratore

ani Idriche s.p.a.
ella Lucania SA

Note particol
Procedura di
Reparto
Codice

Controllo

Acqua reflua

CONSACGes
84078 Vallo d

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA.
APATCNRIRSA

Metodo analitico

30/01/2020
21/01/2020

72
21/1/20

D.Lqs.l52/2006es.m.i.(A)
11,15

21/1/20

iscberichia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH4
Fosforu tatule
Cloruri
Solfati
Cloro attivo libero
COD
EOO,
Solidi sospesi totali
Materiali grossolani
Odore
Colore
PH

Nume Prova
D.Lgs. 152/2006

Data fine prave
Data inizio prova
Registro accettazione
Data accatlazione
Rif. legislativo
Ora prelievo

Data prelievo

Descrizione campione

Committente

LABORATORIO INTERNO

UBORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO



Pluriacque s.c.p.a. loc Piano della Rocca - 84060 PRIGNANO CILENTO SA - 0)^0974 831354 Minfo@pluriacque.it
Cap.Soc.€300.000,00i.v. . R.EA.diSalernon330723 •  Cod.FisceP.IVA 03925990651

URe

(**) Prova eseguita da laboratorio esterno
porto di Prova

-ì- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscano a campione prelevato do persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegata 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza esteso con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

Note
Fuori  limile

ncque
^pellinoli

U

2500
<0,25

II
0,1

<0,5
0,5
48
35
0,1
29
15
27

assenti
non molesto

non perc.1/20
7,6

Risultato

R/20/A0264|rp| n
da Pluriacque s.c.p.a.

IO04ED.O4

Mattine

Auletta

5000
2
20
0,6
15
IO

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molnsto

nonperc.l/20
5,5-9,5

in ncque
superficiali

4
30
0,6
30
IO

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

nonperc.1/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti aorte3'AII.5Tab.3

UFC/I00ml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l O2
mg/l O2

mg/l

di luizione

Unità di
misura

Prelavata
Piano di campionamento

ri campionamento
campionamento

Luogo preiievouscita

Note particol
Procedura di
Reparta
Codice

Controllo

Acqua reflua depuratore

via O. Vallante 18

del        09/03/2020
R/20/A0264N

Mod.FG75/8-Ed.02
RAPPORTO DI PROVA

CONSAC Gestioni ldricàes.p.a.
84078 Valla dalla Lucania SA

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

05/03/2020
24/02/2020

264
24/2/20

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(A)
12,15

24/2/20

Escherichia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitrosa
Azoto ammoniacale NK^
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
doro attivo libero
COD
EODq
Solidi sospesi totali
Materiali qrossoloni
Odore
^olore
pH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

Data fine prova
Data inizio prava
Reqìstro acccttazione
Data acccttazione
Rif. leqislativo
Ora prelievo

Data prelievo

Descrizione campione

Committente

LABORATORIO INTERNO

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO



Pluriacque sc.p.a. loc. Piano della Rocca . S4060 PR1GNANO CILENTO SA • fflfi 0974 831354 Bl info@pluriacque.it
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(**) Prova eseguito da laboratorio esterno^.
= Rapporto di Prava^rl

Fisico

•f- = separazione estremi dell'intervalla di fiducia
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non prevista e/o vaiare non determinato.I risultati analitici del presente rapporta si riferiscono unicamente al campione sottopasto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotta liberamente dal richiedente salo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livella di probabilità del 95%.

Note
Fuori l imite

acque
superliciali

D

100
<0,25

10
0,1
0,7
2

57
37
0,1
9
5
5

assenti
non molesto

non perc.l/20
7,7

Risultato

R/20/A0480|RP|  N
da Pluriacque s.c.p.a.

IO04ED.04

Mattine

Aolelta

5000
2
20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
SO

assenti
non molesto

non perc.l/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000  _|
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

nonperc.l/40
5,5-9,5

in rete fognario

Limiti porte 3'All.5Tob.3

UFC/IDO mi
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l D,
.  mg/l D,

mg/l

diluzione

Unita di
misuro

Prelevato
Piano di campionamento
Note particolari campionamento
Procedura di campionamento

Luogo prelievouscito

Leporto
Codice

Controllo

Acqua reflua depuratore

18

del         14/04/2020
R/20/A0480N"

via 0. Vallante

Mod.PG75/8-Ed.02
RAPPORTO DI PROVA

CONSAC Gestioni Idricbe s.p.a.
84078 Vallo dello Luconio SA

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APAICNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

02/04/2020
26/03/2020

4B0
26/3/20

D.lqs. 152/2006 e s.m.i.(A)
11,40

26/3/20

Escherichia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH,
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
Cloro attivo libero
COD
BOD,
Solidi sospesi totali
Materiali qrossolani
Odore
Colore
PH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

Data fine prova
Data inizio prova
Registro acccttazione
Data accettoziono
Rii. legislativo
Ora prolievo

Data prelievo

Descrizione campione

Committente

LABORATORIO INTERND

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
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ico

(**) Prova eseguito da laboratorio esten
pporto di Prova

I

(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a compiane prelevata da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o vaiare non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporta può essere riprodotto liberamente da] richiedente salo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prave microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità dei 95%.

•^• = separazione estremi dell'intervallò di fiducia

Note
Fuori limite

acque
superficiali

U

R/20/A0565N\l

5000
<0,25

7
0,1

<0,5
2
53
47
0,1
19
9
6

assenti
non molesto

nonperc.l/20
7,7

Risultala

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

non pere.1/20
5,5-9,5

in acque
soperficioli

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

non perc.1/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti parte 3" AII.5 Tab. 3

UFC/IDOml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mq/l
mg/l

mg/ID,
mg/IUz

mj/l

diluizione

Unità di
misuro

AFATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
AFATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

Escherichia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH.
Fosforo totale
Clorari
Salfoti
Cloro attivo libero
COD
BODS
Solidi sospesi totali
Materiali grossolani
Odore
Colore
pH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

do Pluriocqoe s.t.p.o.Prelevato17/04/2020Doto fine provo
Piano di campionamento08/04/7020Dota inizio prova
Mote particolari cottipionamenl565Registro acccttazione
Procedura di compiono mento8/4/20
ReportoD.Lqs. 152/2006 e s.m,i.|A)Rif. legislativo

Au letta

Mattine

uscita      Luogo prelievo

Codice11,50

Controllo8/4/70
Pro prelievo

Data pcelievo

Acquo reflua depuratoreDescrizione compione

CONSAC Gestioni Idrilhe s.p.a. - via 0. Volionle 18
8407! Vallo della Uranio SA

Commillenle
30/04/2020

ìC  |   R/20/A0565
Mod. PG 75/8 - Ed 02
RAPPORTO DI PROVA

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
vnvw.pluriacqite.it

LABORATORIO INTERNO



Pluriacque scp.a. he. Piano della Rocca . 84060 PRIGNANO CILENTO SA . OH 0974 S31354 El info@plurlacqae.it
Cap.Soc. e 300.000,00 i.v. . R.EA. di Salerno n 330723 . Cod. Fisce P. IVA O392599O65I

**) Prova eseguita da laboratorio esterno
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.cp.o.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/a valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a provo.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.
U = incertezza estesa con probabilità del 95% espressa con la stessa unità di misura del risultata attenuto, associata al risultata della prova calcolata con fattore di copertura k =
2; per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

-̂  = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

Note
Fuori  limite

acque
superficiali

0

<100
<0,25
<|
0,2

3
<0,5

53
41
0,1

9
<5

6
assenti

non molesto
non perc.T/20

7,0

Risaltato

R/20/A0758NLrp
da Plariacque s.c.p.a.

IO04ED.04

Mottin

Anlelto

5000
2
20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
00

assenti
non molesto

nonperc.l/20
5,5-9,5

io acque
superficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto
non perc.1/40

5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti norie 3'AII.STob. 3

UfC/IDOml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/IO?
mg/l 0?

mg/l

di luizione

Dnitàdi
misuro

Prelevato
Piano di camnionamento
Note particolari campionamento

camnionamento

Luogo prelievouscita

Procederà di
Reparto
Codice

Controllo

Acqua reflua depuratore

del        25/05/2020
R/20/A0758N

18via O. Vallante

Mod.PG75/8-Ed.02
RAPPORTO DI PROVA

CONSAC Gestioni Idrichas.p.n.
84070 Vallo dello Locooio SA

APATCNRIRSA
AFATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

.APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

20/05/2020
13/05/2020

750
13/5/20

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (A)
10,45

13/5/20

Escherichia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH.
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
doro attivo libero
(OD
ood,
Solidi sospesi totali
Moteriali grossolani
Odore
Colore
pH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

Dota fine prova
Data inizio prova
Registro acccttazione
Doto a^ellazione
Rii. leqislotive
Oro prelievo

Doto prelievo

Descrizione compione

Camminante

LABORATORIO INTERNO

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it



Pluriacque s.c.p.a. he. Piano della Rocca * 84060 PRIGNANO CI LENTO SA  0)3^0974 831354 ^info@pluriacque.it
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II Res

(**) Prova eseguita da laboratorio esterni
pporto di Prova

II Ri

^ = separazione estremi dell'intervallo di fiducia
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- — Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscano unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente salo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.
U = incertezza estesa con probabilità del 95^, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k =
2; per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livella di probabilità del 95%.

Note
Fuori limite

otque
superficiali

II

< 100
<0,25

10
<0,02

0,6
1

48
32
0,1
IO

<5
9

assenti
non molesto

non perc.1/20
7,3

Sisultoto

S/20/A0986|SP|  N
da Pluriacque s.c.p.a.

IO 04 ED.04

Mattine

Auledo

18

del        26/06/2020
B/20/A0986N

5000
2
20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

non perc.1/20
5,5-9,5

in ncque
superficiali

4
30
0,6
30
IO

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

nonperc.l/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti patte3AII.5Tab.3

UFC/IOOml
mq/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mq/l 0j
mg/l0^

jTtg/l

diluizione

Unità di
misura

Prelevato.
Piano di compionomento
Note particolari campionamento
Proceduto di compionamento

Luogo preliovo

via 0. Vallante

Mod.PG75/8-Ed.02
SAPPOSTO DI PBOVA

uscita

lepuratote

SBpatto
Codice

Controllo

Acqua reflua

CONSAC Gestioni Italie s.p.e. -
84078 Vallo della Lucania SA

APAT CNS ISSA
APAT CNS ISSA
APAT CNS ISSA
APAT CNS ISSA
APAT CNS ISSA
APAT CNB ISSA
APAT CNS ISSA
APAT CNS ISSA
APAT CNS ISSA
APAT CNS ISSA
APAT CNS ISSA
APAT CNB ISSA
APAT CNR ISSA
APAT (N! ISSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA

MBtada analitico

26/06/2020
17/06/2020

986
17/6/20

D.Lqs. 152/2005 e s.m.i.(A)
11,20

17/5/20

Escherkhia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH^
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
doro attivo libero
COD
BOD<
Solidi sospesi totali
^ateriali q rossola ni
Odore
Colore
pH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

Data fine prova
Doto inizio prova
Reqistro accottazione
Dota accettazione
Rif. legislativo
Ora prelievo

Doto prelievo

Descrizione campione

Committente

LABORATORIO INTERNO

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO



Pluriacque s.cp.a. he. Piano deità Rocca * 84060 PRIGNANO CILENTO SA  ®M 0974 831354 M info@pluriacque.it
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(**} Prova eseguita da laboratorio esterno
RP = Raorto di Prova

II

(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriocque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) porte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/a valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritta.

U = incertezza estesa con probabilità del 95^, espressa con lo stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

*^• = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

Noto
Fuori l imite

acque
superficiali

u

R/20/A152BN"IIP

< 100
<0,25

e
0,6

<0,5
3

39
18
0,2

9
5
6

assenti
non molesto

non perc.1/20
7,2

Risaltato

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
00

assenti
non molesto

non perc.1/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

non perc.1/40
5,5-9,5

in rete fognario

Limiti porte 3"AII.5Tob. 3

UFC/IODml
mg/l
m,/l
m,/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/ll].
ma/I D,

mg/l

diluizione

Unità di
misura

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
AFATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIASA

Metodo analitico

Estherithio coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrito
Azoto nitroso
Azoto ammoniatole NH.
Fosforo tutolo
Cloruri
Solfati
Cloro attivo libero
COD
EOD,
Salidi sospesi totali
Materiali grossolani
Odora
Calore
pH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

do Pluriocque s.c.p.o.Prelevato22/09/2020Doto fine prova
Piano di compionnmento16/09/2020Doto inizio provo
Note portkolnri campionamento1528Registro occetlozione

IO 04 ED.04Procedura di campionoment16/9/20Data accetta^ene
ReportoD.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(A)Rif. legislativo

Auletta

Mattine

Luogo prelievo

Codice11,00

uscitaControllo16/9/20

Ora prelievo

Dota prelievo

Acquo reflua depuratoreDescrizione campione

CONSAC Gestioni Idriche s.p.a. - via 0. Voltante 18
84078 Vallo dello Lucania SA

Committente

30/09/2020

H   |   R/.20/A1S26
Mod.PG75/8-Ed.02

LABORATORIO ANAUSI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO



Plnriacque ,,.p.a. ,oc. Piano della Rocca . 84060 FRIGNANO CILE^O SA . f*^4^'^^
Cap.Soc.  300.000.00 ì.v. . R.EA. di Saiemon" 330723 . Cod. Fisce P. IVA 03925990651

II ResiFisico

II Direttore di 1 ibaratorio
II Responsabile di Repi

I risultati si riferiscono a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/^006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
• = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente ol campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultata della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prave microbiologìche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

-f- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia{**) Prova eseguita da laboratorio esterno
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioniE P = Rapporta di Prova

Note
Fuori limite

acque
superficiali

0

< 100
<0,25

5
0,3

<0,5
<0,5

45
44
0,1
IO
5
3

assenti
non molesto

nonperc.1/20
8,3

Risaltato

R/20/A1929|rp| n
do Ploriocqoo s.c.p.a.

I0 04ED.04

Mattino

Aeletta

5000
2
20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

non perc.1/20
5,5-9,5

in ncque
soperficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

non perc.l/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti parte 3DAII.5Tab.3

UFC/IOOml
mg/l
mg/l

.  mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l 0?
mg/10.

mg/l

diluizione

Unità di
misuro

Prelevato
Piano di campionomento

ri campionamentoRote portico
Procedura di campionomento

Luogo prelievouscita

Reparto
Codice

Controllo

Acqua reflua depuratore

via O. Vallante 18

del         07/12/2020
R/20/AI929N

Mod.PG75/8-Ed.02
RAPPORTO DI FROVA

CONSAC Gestioni Idricbe s.p.o.
84078 Vallo dolio Lucania SA

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
AFATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

02/12/2020
26/11/2020

1929
26/11/20

D.Lgs. 152/2006 os.m.i.(A|
11,10

26/11/20

Escherichia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ommoniacale NH.
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
Clero attivo libero
COD
BODS
Solidi sospesi totali
Materiali grossolani
Odore
Colore
pH

Nome Provo
D.Lgs. 152/2006

Data fine prova
Data inizio prova
Registro accetlozione
Dota accettazione
Rii. legislativo
Oro prelievo

Doto prelievo

Descrizione compiono

Committente

LABORATORIO INTERNO

www.plunacque.it
LABORATORIO ANAUSI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO



Pluriacque s.cp.a. he. Piano della Rocca * 84060 PRIGNANO CILENTO SA * Q)M> 0974 831354 Minfo@pluriacque.it
Cap.Soc.€300.000,00i.v. * RA. diSalerno n330723 . Cod. Fisce P. IVA 03925990651

(**) Prova eseguita da laboratorio esterno
o di Prova(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscano a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottopasto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente salo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritta.

Il = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

-^- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

Note
Fuori  limile

acque
superficiali

U

R/20/A2011N"RP

400
<0,25

1
< 0,02
<0,5
<0,5

12
14
0,1
10
6

20
assenti

non molesto
nonpert.1/20

0,2

Risoltato

5000
2
20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
00

assenti
non molesto

non petc.I/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6
30
IO

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

non pert.l/40
5,5-9,5

in rete fognario

Limiti porte 3'AII.5Tab. 3

UFC/IDDml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/IOz
mg/ID,

mg/l

diluizione

Unità di
misura

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA  .
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APAICNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

Estberithio toli
Tensioattivi totali
Azoto nitrito
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH4
fosforo totale
Cloruri
Solfati
Cloro attivo libero
COD
BOD,
Solidi sospesi totali
Materiali qrossoioni
Odore
Colore
pH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

da Pluriacque s.c.p.a.Prelevato15/12/2020Dato fine prova
Piano di campionamento10/12/2020Doto inizio prova
Note particolari campionamentoRegistro accettazione

IO 04 ED.04Procedura di campionamento10/12/20Data accettaziane
RepartoD.Lgs. 152/2006 e s.m,i.(A)Rii, legislativo

Auletta

Mattine

Luogo prelievo

11,50

uscitaControllo10/12/20

Ora prelievo

Data prelievo

Acqua reflua depuratoreDescrizione campióne

CONSAC Gestioni Idfiche s.p.a. - via 0. Vallante 18
84078 Vallo della Lucania SA

23/12/2020
N        R/20/A20I1

Mod. PG 75/8 - Ed.O2

[RAPPORTO DI PROVA

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO



Pluriacque s.p.a. toc. Piano della Rocca . 84060 PR1GNANO CILENTO SA . (SS, 0974 831354 13 info@pluriacque.it
Cap.Soc. € 300.000,00 i.v. . REA. di Salerno n 330723 . Cod. Fisce P. IVA 03925990651

I risultati si riferiscono a campione prelevato da persona di fiducia dei Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limili previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte Sa Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

Il = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolato con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

^- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia/ (**) Prova eseguita da laboratorio esterno
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni/ lì P = Rapporto di Prova

II Respo

Note
Fuori limile

acque
superficiali

U

<100
<0,25

7
0,2
0,9

2
48
33
0,1
18
5
15

assenti
non molesto

nonperc.l/20
7,7

Risaltato

RP|  N    |   R/20/A0075
do Pluriacque s.c.p.a.

IO04ED.04

Muro Mnffuzio

Aoletta

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

nonperc.l/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

nonperr.1/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti porte 3 AII.5 Tab. 3

BFC/IBBml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/IBz
mg/ID,

mg/l

diluizione

Unità di
misura

Prelevato
Piano di campionamento
Note particolari campionamento

ampianameato

Luogo prelievouscita

Procedura di
Reparto
Codice

Controllo

Acqua reflua depuratore

viaO. Vallante 18

del         12/02/2020
R/20/A0075N

d.02
ROVA

Mod.PG75/8-
RAPPORTO DI f

CONSAC Gestiani Idricbe s.p.o.
84078 Vallo della Lucania SA

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
AFATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

30/01/2020
21/01/2020

75
21/1/20

D.Lgs. 152/2006 e s.m.T. (A)
12,50

21/1/20

Escherichia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrito
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH4
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
Cloro attiva libero
COD
ROD,
Salidi sospesi totali
Materiale grossolani
Odore
Colore
pH

Nome Provo
D.Lgs. 152/2006

Dato fine prova
Data inizio provo
Registro accettazione
Dota occetfozione
Rif. legislotivo
Oro prelievo

Dato prelievo

Descrizione compiane

Committente

LABORATORIO INTERNO

LABORATORIO ANAUSI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it



Plurìacque tr-c.zz.cz. loc. Piano della Rocca . 84060 PRIGNANO CILENTO SA . ®S 0974 831354 Minfo@pluriacque.it
Cap.Soc.€300.000,00i.v. . REA.diSalernon330723 . Cod.FisceP. IVA 03925990651

(*•) Prava eseguita da laboratorio esterni
Rapporto di Prova

sico

t- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Plurìacque s.c.p.o.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.1 risultati analitici del presente rapporto si riferiscano unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotta liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzato per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultata ottenuto, associata al risultata della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

Note
Fuori l imite

ncque
superficiali

-

U

R/20/A0299NRP

800
<0,25

12
0,3

<0,5
1

40
16

0,2
83
30
19

assenti
non molesto

non porc.1/20
2,4

Risultato

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

nonperc.1/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

non perc.I/4Q
5,5-9,5

in rete fognario

Limiti parte 3"AII.5Tab. 3

OFC/lDOml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l Dz
mg/IOz

mg/l

diluizione

Unità di
misera

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APAT CNR IRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APAT CNR I8SA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APAT CNR IRSA
APATCNRIRSA
APATCNR IRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIBSA

Metodo analitico

Escherichio coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH4
Fosforo totole
Cloruri
Solfati
doro attivo libero
CDD
BOD,
Solidi sospesi totali
Materiali grossolani
Odore
Colare
pH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

do Pioriocqoe s.c.p.0.Prelevato05/03/2020Doto line provo
Piano di compionomenlo28/02/2020Doto inizio provo
Note porlicoiori compionnmeitto299Registro accettozione

IO 04 ED.04Procedura di campionamento28/2/20
ReportoD.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(A)Rii, legislolivo

Aoletto

Moro Mollozio11,00

escilo      Luogo prolievoControllo28/2/20

Oro prelievo

Data prelievo

Acqua retino deporotoreDescrizione compione

CONSAC Gestioni Idriche s.p.o. - vie O.Velionte 18
84078 Vallo della Lucania SA

Committente
del09/03/2020
N"   |   R/20/A0299

Mod. PG 75/8 - Ed.02
RAPPORTO DI FROVA

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO



Pluriacque s.c.p.a. he. Piano della Rocca  84060 PR/GNANO CILENTO SA * G>t 0974 831354 ^! info@pluriacque.it
Cap.Soc.€300.000,00i.v. * RA.diSalerno n330723 *  Cod. Fisce P.IVA 03925990651

(**) Prova eseguito da labor
orto di Prova

-T- = separazione estremi dell'intervallò di fiducia
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a campione prelevato do persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.1 risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.
U = incertezza esteso con probabilità del 95%, espresso con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k =
2; per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

Note
Fuori l imite

acque
superficiali

U

300
0,7
13

•=0,02
<0,5

2
41
24
0,2
10
<5

7
assenti

non molesto
nonperc.l/20

7,5

Risaltato

R/20/A0989IRPI N
da Pluriacque s.c.p.o.

IO04ED.04

Muro Maffozia

Auletta

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
00

assenti
non molesto

nonperc.l/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

non perc.1/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limili parte 3 AII.S Tob. 3

UFC/IDD mi
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
m,/l
mg/l
mg/l
mg/l

ma/1 D,
mg/10,

mg/l

di luizione

Unità di
misuro

Prelevata
Piano di campionamento
Note particolari campionamento

ampionamento

Luogo prelievo

via 0. Vallante 10

del        26/06/2020
R/20/A0989N

Mai PG 75/0-Ed.O2
ROVARAPPORTO DI F

uscita

depuratore

ani Idriche s.p.a.
ella Lucania SA

Procedura di
Reparto
Codice

Controllo

Acqua reflua

CONSACGest
84070 Vallo d

AFATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA .
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
AFATCNRIRSA

Metodo analitico

26/06/2020
17/06/2020

909
17/6/20

D.Lqs. 152/2006 e s.m.i.(A|
12,40

17/6/20

Estherichia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH.
Fosforo totale
Cloruri
Solfati
Cloro attivo libero
COD
BOD,
Solidi sospesi toiali
Materiali grossolani
Odore
Colare
pii

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

Data fine prova
Dato inizia piova
Reqistro acccttazione
Dato occettazione
Rif. leqislativo
Ora prelievo

Data pielievo

Descrizione campione

Committente

LABORATORIO INTERNO

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO



Planacene s.c.p.a. loc. Piano della Rocca . 84060 PR1GNANO CILENTO SA . ®fi 0974 831354 M info@pluriacqm.il
Cap.Soc. €300.000,00 i.v. . R.EA. diSalerno n33072$ . Cod. Fisce P. IVA 03925990651

II Res

(**] Prova eseguita dò laboratorio esterni
i Prova

II D
II Respons

(Dot

•j- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a campione prelevato do persona di fiducia del Laboratorio dì Pluriacque s.c.p.o.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non prevista e/o volare non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

Il = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

Nate
Fuori l imite

ncque
superficiali

D

R/20/A1780N| R P

2300
<0,25

10
^ 0,02
<0,5

1
30
18
0,1
20
6

10
assenti

non molesto
nanperc.I/20

7,5

Risultato

5000
2
20
0,6
15
IO

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

non perc.1/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto

nonperc.l/40
5,5-9,5

avrete fognaria

Limiti porte3"AII.5Tob.3

UFC/IDD mi
mg/l
mq/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l 0z
mg/l Dz

mg/l

di luizione

Uniti di
misoro

APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAI CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA

Metodo analitico

Escherichia coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Alato ammoniacale NH.
Fosforo totale
Cloruri
Solimi
doro attivo libero
COD
SOD,
Solidi sospesi fatali
Materiali qrossolani
Odore
Calore
P

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

da Ploriacqoe s.c.p.a.Prelevata05/11/2020Data Fine prova
Piano di campionamento28/10/2020Data inizio prova

Note particolari campionamento1780Registro accettazione
Procedura di campionamento28/10/20Data a ccettazione
RepartoD.Lqs. 152/2006 e s.m.i.(A)Rif. legislativo

Aulella

Maro Maffazio

Luogo prelievo

12,10

Controllo28/10/20

Ora prelievo

Data prelievo

Acqua reflua depuratoreDescrizione campione

CONSAC Gestioni Untile s.p.o. - via 0. Vallante 18
84078 Vallo dalla Lucania SA

09/11/2020
Committente

N   |   R/2G/A1780
Mod.PG75/8-Ed.02

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO
www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO



Pluriac^ue s,.P.a. loc. Piano delia Rocca . S4060 FRIGNANO CILENTO SA . ^mO974 831354 ^i,@ph,riacqe.ì,
Cap.Soc.e300.000,00i.v. . REA. di Salerno n330723 . Coli. Fisce P. IVA 03925990651

biologico
mo)

(**) Prova eseguita da laboratorio esterni
= Rapporto di Prov

o Fisico

(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscono a campione prelevato do persona di fiducia de! Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
I parametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, (A) parte 3a Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi in Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
I! presente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza esteso con probabilità del 95^, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della provo calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

-7- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

Note
Fuori limile

acque
superficiali

U

4100
-=0,25

17
0,4

<0,5
2
61
31
0,2
48
22
20

assenti
non molesto

non perc.l/20
7,6

Risultato

R/20/A1937NU^
da Pluriacque s.c.p.o.

I0 04ED.04

Muro Moffuzio

Auletto

18
del         07/12/2020

R/20/A1937N"

5000
2
20
0,6    .

15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

nonperc.l/20
5,5-9,5

in acque
superficiuli

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
non molesto
non perc.l/40

5,5-9,5

in rete fognaria

Limiti porte 3'AII.STob.3

UFC/IOOrnl
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

. mg/l
mg/l

mg/l 0,
mg/IOz

mg/l

diluizione
-

Unità di
misura

Prelevato
Piano di compionomento
Note particolari campionamento

ampionamento

Luogo prelievo

via 0. Valiamo

Mod.PG75/8-Ed.02
RAPPORTO DI PROVA

uscita

lepurotore

Procedura di
Reparto
Codice

Controllo

Acqoa reflua

CONSAC Gestioni Idriclre s.p.o.
84078 Vallo dolio tuconia SA

APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA
APATCNRIRSA

Metodo analitico

07/12/2020
30/11/2020

1937
30/11/20

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(A]
11,30

31/11/21)

Esctterichio coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NH^
Fosforo totale
Clorati
Solfati
fioro attivo libero
COD
BOD,
Solidi sospesi totali
Materiali grossolani
Odoro
Colore
pii

Nome Provo
D.Lgs. 152/2006

Data fine prova
Data inizio prova
Registro occeitazione
Dota accettozione
Rif. legislativo
Oro prelievo

Dato prelievo

Descrizione campione

Committente

LABORATORIO INTERNO

LABORATORIO ANAUSI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO



Pluriacque s.c.p.a. loc. Piano della Rocca . 84060 PRIGNANO CILENTO SA . 0)^ 0974 831354 MUrfo@pluriacque.it
Cap.Soc.e300.000.00 i.v. . R.EA. di Salerno n 330723 . Cod. Fìsce P. IVA 03925990651

(**) Prova eseguita da laboratorio esterni
apporto di Prova

ico

-7- = separazione estremi dell'intervallo di fiducia
(A) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

I risultati si riferiscano a campione prelevato da persona di fiducia del Laboratorio di Pluriacque s.c.p.a.
Iparametri determinati rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (A) parte 3n Allegato 5 - Tabella 3 per gli scarichi In Acque Superficiali.
- = Limite non previsto e/o valore non determinato.I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
IIpresente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95^, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2;
per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

Note
Fuori limile

acque
superficiali

D

<100
<0,25

17
< 0,02

0,5
2

59
29
0,2
20
10
56

assenti
non molesto

non perc.1/20
7,6

Risultato

R/20/A1952N| RP
da Pluriacque s.c.p.o.

IO04ED.04

MuroMaffuzio

Auledo

5000
2

20
0,6
15
10

1200
1000
0,2
160
40
80

assenti
non molesto

non perc.1/20
5,5-9,5

in acque
superficiali

4
30
0,6
30
10

1200
1000
0,3
500
250
200

assenti
noo molesto

nonperc.l/40
5,5-9,5

in rete fognaria

Limili porte 3'AII.5Tab. 3

UFC/IOD mi
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/10,
mg/10,

m,/l

dUzione

Unità di
misuro

Prelevato
Piano di campionamento
Note particolari compionantento
Procedura di campionamento

Luogo prelievo

Reparto
Codice

Controllo         uscita

Acquo reflua depuratore

del         15/12/2020
R/20/A1952N

18via 0. Vallante

Mod.PG75/8-Ed.02
RAPPORTO DI PROVA

CONSAC Gestioni Idricbe s.p.o.
84078 Vallo della Lucaniu SA

APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAI CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA
APAT CNR IRSA

Metodo analitico

Estherichiu coli
Tensioattivi totali
Azoto nitrito
Azoto nitroso
Azoto ammoniacale NK4
Fosforo totale
Cloruri
Solfali
Clero attivo libero
COD
BOD,
Solidi suspesi totali
Materiali grossolani
Odore
Colare
pH

Nome Prova
D.Lgs. 152/2006

12/12/2020
01/12/2020

1952
1/12/20

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.(A|
11,50

1/12/20

Data fine prova
Data inizio prova
Reqistro accettazione
Data accettazione
Rif. leqislotivo
Ora prelievo

Dota prelievo

Descrizione campione

Committente

LABORATORIO INTERNO

www.pluriacque .ti
LABORATORIO ANAUSI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO


